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ABSTRAK
Kebutuhan energi listrik sangat dipengaruhi oleh perilaku beban yang
tidak menentu. Di sisi lain, penyedia energi listrik dituntut harus mampu
menjamin kontinuitas kebutuhan beban untuk saat ini dan meramalkan kebutuhan
beban untuk masa yang akan datang. Perbedaan hari libur dan hari biasa
mengakibatkan karakteristrik beban listrik menjadi sangat kompleks dan
nonliniear, Oleh karena itu masalah peramalaan beban jangka pendek sangat perlu
didukung oleh metode komputasi untuk simulasi dan validasi.
Fuzzy logic adalah metode yang handal untuk peramalan beban pada
sistem yang kompleks dan non-liniear karena dapat mengubah variabel sistem ke
bentuk linguistik dalam reasoning approximation. Interval type-2 fuzzy inference
system (IT2FIS) merupakan pengembangan metode Interval type-1 fuzzy inference
system (IT1FIS) yang sangat tepat untuk digunakan pada peramalan beban karena
mempunyai kelebihan yang sangat fleksibel dalam perubahan footprint of
uncertainty (FOU), sehingga sangat mendukung untuk membentuk pemrosesan
awal data time series, komputasi, simulasi dan validasi model sistem.
Pada penelitian ini dilakukan simulai peramalan beban jangka pendek
menggunakan Interval type-2 fuzzy logic toolbox (IT2FLT). Performansi error
hasil prediksi yang diperoleh dari perbandingan nilai peramalan dengan nilai-nilai
aktualnya ditunjukkan oleh nilai mean absolute percentage error (MAPE).
Akurasi yang didapat dari hasil forecasting beban jangka pendek dengan metode
permodelan fuzzy type -2 dihasilkan error secara umum lebih kecil dibandingkan
dengan metode type-1. Metode peramalan tersebut memiliki MAPE terendah pada
iv
tahun 2010 yaitu sebesar 1,2658% sedangkan MAPE tertinggi terjadi pada tahun
2011yaitu sebesar 5,782%.
Keywords : Fuzzy type-1, Fuzzy Type–2 Inference System, Peramalan Beban
Jangka Pendek.
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ABSTRACT
The electrical energy requirement is strongly influenced by uncertain behavior of
the load. On the other side, the electric energy provider is required to be able to ensure
continuity of load demand at this time, and forecast for the future. The difference of
holidays and ordinary days resulted characteristics of the electrical load becomes very
complex and nonlinear, therefore the problem of short-term load forecasting very need to
be supported by computational methods for simulation and validation.
Fuzzy logic is a reliable method for forecasting the load on the system that
complex and non-linear because it can change system variables into linguistic form
through reasoning approximation. Interval type-2 fuzzy inference system (IT2FIS) as the
development of methods of Interval type-1 fuzzy inference system (IT1FIS), it is
appropriate to be used in load forecasting because it has the advantages that very flexible
on the change of the footprint of uncertainty (FOU), so it supports to establish initial
processing of the data time series , computing, simulation and validation of system
models.
In this research carried out simulations of short-term load forecasting using
Interval type-2 fuzzy logic toolbox (IT2FLT). The error performance of the prediction
result obtained from the comparison of the value of forecasting against actual values
indicated by the mean absolute percentage error (MAPE). The accuracy of the results
obtained from short-term load forecasting using fuzzy type-2 method, generally resulting
error is smaller than the type-1 method. The forecasting method has the lowest MAPE in
2010 in the amount of 1.2658% while the highest MAPE occurred in 2011 in the amount
of 5.782%.
Keywords: Fuzzy Type-1, Fuzzy Type–2 Inference System Short-term load
forecasting
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Tenaga listrik adalah salah satu kebutuhan dasar manusia pada era modern
ini. Tenaga listrik tersebut banyak digunakan pada beberapa sektor seperti
industri, pelayanan publik, perhotelan, pusat riset dan pendidikan dan peralatan
rumah tangga. Sistem kelistrikan Jawa Bali memiliki karakteristik beban yang
berbeda. Beban tersebut dipengaruhi oleh musim dan perilaku (behavior) dari
masyarakat itu sendiri. Operator pasar (market operators) membutuhkan perkiraan
beban listrik yang akurat, hal tersebut bertujuan untuk membuat perkiraan harga
meramalkan tenaga listrik (electrical prices) pada pasar jual beli tenaga listrik
(electicals market).
Beban puncak tanpa diestimasi sebelumnya dapat mempengaruhi operasi
sistem tenaga listrik. Beban dan harga listrik adalah dua set informasi yang
diperkirakan dalam restrukturisasi kekuatan pasar. Meramalkan kebutuhan beban
dan harga yang sesuai dilakukan oleh sebuah perusahaan pembangkit (Generator
Company) atau disingkat GENCO untuk membuat keputusan pasar yang tepat.
ISO (Independen System Operator)merupakan forecasting beban yang memiliki
beberapa aplikasi termasuk didalamnya adalah penjadwalan pembangkit, prediksi
sistem keamanan daya cadangan, sistem pembangkitan, memberikan informasi
kepada operator,dan operasi pasar. Forecasting yang dimaksud adalah forecasting
beban jangka pendek.Motif dibalik semua kegiatan adalah harga listrik
retrukturisasi industri listrik. Fore price merupakan kerangka komperhensif untuk
forecasting harga (price forecasting), memiliki empat modul fungsional:Simulasi
harga, harga forcasting, analisis kinerja dan analisis volatilitas. Untuk keuntungan
yang maksimal harga yang diperkirakan oleh foreprice (harga kedepan) sebuah
GENCO diperoleh dari harga dasar unit commitment dan mengoptimisasi daya
pembangkit. Pemanfaataan pembangkit, distribusi probabilitas harga dan
lonjakannya, insinyur dapat melakukan evaluasi aset pembangkit, manajemen
risiko, dan penilaian opsi-opsi[1].
2Studi-studi sistem tenaga terkait perspektif waktu menuntut suatu ketelitian
yang tinggi dalam meramalkan beban untuk sistem tenaga karena akan
meningkatkan keamanan sistem tenaga dan dapat mengurangi biaya
pembangkitan. Forecasting beban juga sangat erat dihubungkan dengan
pengoperasian sistem tenaga sepertiforecasting beban mempunyai hubungan dekat
dengan pengoperasian sistem tenaga misalnya jadwal pengiriman daya (dispatch
schedulling), perencanaan pemeliharaan untuk unit-unit pembangkit (maintenance
units) dan evaluasi keandalan yang menyangkut kestabilan sistem tenaga listrik
(stability)[2].Beban puncak yang belum dilakukan estimasi dapat mempengaruhi
operasi sistem tenaga listrik seperti penjadwalan pembangkit dan alokasi unit
untuk daya cadangan serta dapat menganggu keandalan sistem tenaga
listrik[2],[3]. Studi-studi yang terkait perspektif waktu mulai dari hitungan nano
detik hingga sepuluh tahunan pada sistem tenaga listrik dapat dibedakan menjadi
4:(1)Forecasting beban jangka panjang hitungan waktu dari 5 sampai 10
tahunan;(2) Forecasting beban jangka menengah yaitu beberapa bulan sampai 5
tahunan;(3) Forecasting beban jangka pendek yaitu beberapa jam sampai
beberapa mingguan dan (4) Forcasting beban jangka sangat pendekyaitu beberapa
menit sampai satu jam.
Untuk mencapai keseimbangan antara daya listrik yang dibangkitkan
(supply) terhadap perubahan akibat permintaan daya beban listrik (load demand)
pada sistem pengoprasian sistem tenaga listrik maka diperlukan informasi
forecasting beban listrik.Apabila pada suatu sistem tenaga listrik terjadi
ketidakseimbangan antara pembangkit dan beban, maka terjadi pemborosan jika
pembangkit mempunyai suplai energi listrik berlebih dan terjadi pemadaman
bergilir (load shedding) apabila terjadi beban yang berlebih sehingga
mengakibatkan frekuensi di sistem turun dan respon ini dirasakan oleh Under
Frequency Relay (UFR) untuk melakukan trip pada Circuit Breaker (CB) [4].
Untuk membuat keputusan jangka pendek (hari berikutnya) danjangka
panjang (lama) penjadwalan operasional dan pemadaman setiap hari
membutuhkan sistem di EMS(Energy Management System).Untuk diwaspadai
dan siap mengantisipasi yang mungkin sesekali timbul.Banyak perangkat lunak
dan perangkat keras yang digunakan sebagai alat pendukung operasional bagi
3operator. Fungsi-fungsi utama secara garis besar dapat diklarifikasikan sebagai
berikut: Fungsi-fungsi dasar (Base Function), adalah kemampuan untuk
memperoleh data realtime dari peralatan pemantauan seluruh sistem tenaga listrik
serta mengolah data mentah dan mendistribusikannya untuk diolah pada sistem
kontrol pusat; (2) Fungsi-fungsi pembangkitan (Generation Function), adalah
fungsi utama yang terkait denga penjadwalan operasional pembangkit meliputi,
forecasting beban, unit commitment, economic dispatch, dan Automatic General
Control (AGC) serta penjadwalan transaksi pertukaran daya listrik(Interchange
Transaction Scheduling) dan (3) Fungsi-fungsi Analisis Jaring (Nerwork Analysis
Function), adalah aplikasi-aplikasi analisis jaringsistem tenaga listrik dapat dibagi
ke dalam aplikasi-aplikasi real time yang memiki fungsi pembelajaran sistem
tenaga.
Besarnya error hasil forecasting dalam setiap penelitian adalah bervariasi,
tergantung dari metode yang digunakan, tempat dan pengaruh kondisi alam. Rata-
rata prediksi error, menjelaskan tingkat ketelitian teknik forecasting permintaan
daya, minimum berkisar 1% dan maksimum 8% [5]. Error sebesar 0,386%
diperoleh dari forecasting kurva beban harian kondisi normal menggunakan
jaringan saraf tiruan, telah dilaksanakan di Indonesia yaitu penyulang
Karangploso dan 0,276% untuk penyulang Wastra Indah, kemudian dengan
kondisi pemadaman diperoleh error sebesar 0,7168% [6]. Pada akhir metode fuzzy
inference dapat memperkecil error karena banyak fungsi keanggotaan menyerap
prilaku beban non linear sistem tenaga jangka pendek [7]. Model regresi fuzzy
yang baru diterapkan untuk meramalkan beban jangka pendek pada hari libur
yang jauh dari tipe hari manapun. Forecasting beban tenaga listrik saat ini
menunjukkan errorforecasting itu pada hari libur yaitu hari sabtu dan senin adalah
lebih besar dibanding dengan itu dihari lain [8]. Oleh karena itu, liburan yang jauh
pada hari sabtu atau senin dipelajari dan berdasarkan analisa regresi linear fuzzy
kemudian diperkenalkan koefisien relatif untuk meningkatkan ketelitian prediksi.
Karakteristik beban puncak hari-hari spesial dalam kondisi beban anomali,
seperti hari libur, hari libur berrturut-turut, dan hari-hari sebelum setelah liburan
akanberbeda dari hari-hari biasa [9], [10]. Secara umum, nilai beban hari-hari
spesial atau khusus cenderung menurun karena prilaku beban tidak sama antar
4hari libur dibanding dengan hari kerja normal sepanjang tahun [3]. Forecasting
runtun waktu digunakan untuk menyelidiki hubungan-hubungan sekuensil set data
terukur pada waktu lampau untuk meramalkan nilai-nilai yang akan datang. Pada
penelitian ini untuk dapat meramal dengan tepat, maka diperlukan suatu metode
yang andal. Metode yang digunakan pada perramalan beban jangka pendek adalah
fuzzy type 2 untuk meramalkan beban pada sistem kelistrikan Jawa-Bali.
1.2 Perumusan Masalah
Permasalahan yang akan diteliti yaitu :
1. Bagaimana bentuk pemrosesan awal data time series, membuat metode
komputasi, mensimulasikan, menguji, dan memvalidasi model sistem
forecasting beban jangka pendek menggunakan permodelan fuzzy type 2
untuk forecasting beban hari libur pada sistem kelistrikan Jawa-Bali.
2. Seberapa besar akurasi yang didapat dari hasil forecasting beban jangka
pendek dengan metode permodelan fuzzy type 2 dibandingkan dengan
kondisi aktual puncak hari libur pada sistem kelistrikan Jawa-Bali.
3. Bagaimana teknik baru pemodelan rule fuzzy type 2 dapat menyelesaikan
permasalahan forecasting beban hari libur pada sistem kelistrikan Jawa-
Bali
1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini antara lain :
1. Mendapatkan bentuk pemrosesan awal data tim series, membuat metode
komputasi, mensimulasikan, menguji, dan memvalidasi model sistem
forecasting beban jangka pendek menggunakan permodelan fuzzy type 2
untuk forecasting beban hari libur pada sistem kelistrikan Jawa-Bali.
2. Dapat menerapkan seberapa besar akurasi yang didapat dari hasil
forecasting beban jangka pendek dengan metode permodelan fuzzy type 2
dibandingkan dengan kondisi aktual puncak hari libur pada sistem
kelistrikan Jawa-Bali.
53. Dengan menggunakan teknik baru pemodelan rule fuzzy type 2 dapat
menyelesaikan permasalahan forecasting beban hari libur pada sistem
kelistrikan Jawa-Bali.
1.4 Kontribusi penelitian
Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan sistem
kelistrikan, khusus pada permasalahan yang berkaitan dengan forcasting  beban
jangka pendek untuk hari-hari libur Nasional menggunakan interval type -2 fuzzy
inferensi sistem pada sistem kelistrikan Jawa-Bali berdasarkan kalender.
Kontribusi forecasting beban jangka pendek ini meliputi :
1. Forecasting hanya menggunakan lima data historis yaitu data beban
puncak empat hari sebelum hari libur (h-4) dan satu data di hari h, untuk
meramalkan (forecasting) besar beban puncak di hari libur (hari ke-h)
menggunakan permodelan fuzzy type 2.
2. Ditemukan teknik baru dalam forecasting dilengkapi fuzzy type 2
3. Mengimplementasi metode fuzzy type-2
4. Forecasting ini lebih memberikan batas nilai yang mungkin (a range of
possibilistic values), sehingga hasil yang diharapkan masih mampu
menampilkan batasan nilai-nilai yang diijinkan.
5. Dapat memberikan informasi dalam rangka memprediksi suatu perilaku
beban listrik khusunya Jawa-Bali untuk kemudian dipakai dalam
mengambil suatu kebijakan terhadap suatu fungsi dasar pengoperasian
sistem tenaga listrik yang meliputi: Unit Commitment, Economic Dispatch,
Fuel Schedulling, Unit Maintenance.
6. Dapat dijadikan acuan, masukan, pertimbangan dan diaplikasikan
langsung oleh Perusahaan listrik Negara (PLN) dalam penyediaan
kebutuhan daya optimal antara supply dan demand sehingga tidak terjadi
pemborosan daya disisi pembangkit (supply) atau kekurangan daya yang
mengakibatkan pemadaman bergilir disisi beban (demand)
7. Dapat membantu Penyaluran dan Pusat Pengaturan Beban (P3B) dalam
memprediksi peramalan beban pada sistem kelitrikan Jawa-Bali
6- Halaman ini sengaja dikosongkan -
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TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Road Map Penelitian
Kecenderungan dunia nasional dan internasional pada teknik-teknik
peramalan beban tenaga listrik, untuk mengurangi ketidak pastian dan sifat
ketidaklinieran sistem dalam peramalan beban tenaga listrik [1], Besarnya error
dalam setiap penelitian bervariasi tergantung dengan metode yang digunakan dan
tempat yang berhubungan dengan perilaku tempat pengaruh kondisi alam dan
masyarakatnya [1,2,3,]. Rata-rata prediksi error yaitu menjelaskan tingkat
ketelitian teknik ramalan permintaan daya,minimum berkisar 1% dan maksimum
error berkisar 8% [2].
Metoda peramalan jangka pendek pada hari libur menggunakan artificial
intelligent sudah dikembangkan peneliti sebelumnya seperti menggunakan Fuzzy
linier Regression method [4,7] dan menggunakan Fuzzy inference system
(IT2FIS) untuk hari libur nasional [1.2]. Metode ini akan disajikan menggunakan
data lima tahun terakhir pada sistem kelistrikan Jawa Bali.Performasi error hasil
peramalan diperoleh dari perbandingan nilai peramalan  beban puncak dengan
nilai aktualnya dan nilai beban puncak peramalan ditunjukan oleh nilai mean
absolute percentage error (MAPE).Karena luasnya pengetahuan tentang teknik –
teknik dan metode yang digunakan dalam peramalan beban listrik,maka penulis
perlu mengetahui posisi dari penelitian ini.Posisi penelitian ini tentang peramalan
beban listrik jangka pendek hari libur nasional pada sistem kelistrikan Jawa Bali
menggunakan interval type-2 fuzzy inference system (studi kasus : sistem
Kelistrikan Jawa-Bali) yang dilakukan oleh penulis adalah masuk dalam
kelompok teknik soft computing menggunakan artificial intelligent (AI). Berikut
posisi penelitian yang dilakukan penulis ditunjukan dengan Gambar 2.1.dengan
tulisan warna biru sebagai berikut :
8Tabel 2.1 Beberapa Penelitian Sebelumnya
2.2. Beban Tenaga Listrik
Daya listrik yang didistribusikan kepada pelanggan atau konsumen oleh
pemasok tenaga listrik (Utility) digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti
lampu, kipas angin, televisi, radio, dan lain-lain. Menurut pembagian konsumen,
pemakaian beban di kelompokkan dalam katagori sebagai berikut [11]:
1. Rumah Tangga (Residen) yaitu pemakaian beban yang meliputi peralatan





























3. Suppor Vector Machine
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a. Fuzzy Linier Regression
b. Fuzzy Inference System
1) Fuzzy Type-1 (IT1FIS)
2) Fuzzy Type-2 (IT2FIS)
92. Bisnis yaitu pemakaian beban yang meliputi beban pada bangunan
komersil atau perdagangan seperti restoran, toko, bengkel, dan lain-lain
3. Umum/Publik yaitu pemakaian beban pada layanan masyarakat/
kepentingan umum yang cukup besar seperti rumah sakit, kantor
pemerintahan, dan lain-lain.
4. Industri yaitu pemakaian beban yang digunakan pada industri, baik
industry beskala besar maupun industri berskala kecil. Beban yang
digunakan besar karena untuk menunjang produksi suatu perusahaan.
Beban puncak (Pmax) adalah nilai terbesar dari pembebanan sesaat pada
suatu interval waktu tertentu atau beban tertinggi yang harus dipikul oleh sistem
tenaga listrik pada interval waktu tertentu.
2.3. Karakteristik Beban
Karaksteristik beban sangat penting dalam menentukan parameter pada
peramalan beban (load forcasting). Karakteristik perubahan besarnya daya yang
diterima oleh beban sistem tenaga listrik setiap saat pada interval waktu tertentu
dikenal dengan kurva beban harian [11],[12]. Penggambaran kurva beban
dilakukan dengan cara mencatat besarnya beban persatuan waktu (detik, menit,
jam, hari, bulan atau tahun) dengan menggunakan wattmeter manual atau
menggunakan peralatan digital (data logger) yang terdapat pada panel sistem
tenaga listrik tersebut.
Sehingga faktor yang mempengaruhi karakteristik beban antara lain [11]:
a. Faktor kebutuhan adalah perbandingan antara total kebutuhan maximum
pada suatu sistem tenaga listrik dengan total beban yang terpasang pada
sistem tersebut. Faktor kebutuhan tergantung pada jenis dan kegiatan dari
konsumen, berapa besarnya tergantung lokasi dan sistem tenaga.
b. Faktor beban adalah perbandngan rata-rata beban pada periode waktu
tertentu yang direncanakan terhadap beban puncak yang terjadi pada
periode tersebut. Faktor beban hanya mengukur variasi dan tidak
menyatakan penunjukan yang tepat dari durasi kurva beban.
c. Faktor penggunaan adalah perbandingan antara beban maximum (Pmax)
terhadap kapasitas terpasang.
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2.4. Peramalan Beban (Load Forecasting)
Forecasting adalah objektif, ilmiah (scientific), bisa dilakukan berulang-
ulang (reprodusible), bebas oleh praduga individu, ada kemungkinan error di
dalamnya, mengacu pada tingkat besaran (measurement). Forecasting secara
kualitatif adalah forecasting dengan analisis data dinyatakan tidak berbentuk
angka yaitu berupa data nominal (contoh : jenis kelamin, status kawin) dan data
ordinal (contoh: kategori tentang sikap dengan skor) sedangkan forecasting
kuantitatif adalah forecasting dengan analisis data menggunakan data-data berupa
angka diperoleh melalui pengukuran yaitu data interval (contoh: suhu ruangan)
dan rasio (contoh: perbandingan 10C dengan 10F) sehingga dimungkinkan untuk
operasi matematika di dalamnya [13].
Dalam pengoperasian sistem tenaga listrik, masalah peramalan beban
merupakan masalah yang sangat penting dalam perusahaan. Baik dari segi
management maupun dalam operasional sehingga peramalan beban memiliki
perhatian khusus. Adapun peramalan beban dibagi menjadi beberapa kelompok
[4]:
1. Peramalan Beban Jangka Panjang (long term load forecasting) yaitu
peramalan beban untuk jangka waktu diatas lima tahun. Pada peramalan
beban jangka panjang biasa digunakan untuk perencanaan dan
pengembangan sebuah sistem (planning ), dimana beban puncak tertinggi
pada suatu sistem tenaga listrik sering digunakan sebagai acuan dalam
pengembangan sistem. Selain itu juga faktor eksternal seperti faktor makro
ekonomi juga menentukan dalam peramalan beban jangka panjang.
2. Peramalan beban jangka menengah (medium term load forcasting) yaitu
peramalan beban untuk jangka waktu satu bulan sampai lima tahun.
Peramalan beban jangka menengah tidak lepas dari peramalan beban
jangka panjang, sehingga beban jangka panjang tidak akan jauh
menyimpang dari peramalan beban jangka panjang. Dalam peramalan
jangka menengah, biasanya digunakan untuk aspek operasional sistem
tenaga listrik seperti kemampuan kapasitas panel circuit breaker (CB) atau
Transformator, memperluas jaringan distribusi sehingga tidak banyak yang
dilakukan dalam peramalan beban jangka menengah.
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3. Peramalan beban jangka pendek (sort term load forcasting) yaitu
peramalan beban untuk jangka waktu beberapa jam sampai satu minggu.
Dalam peramalan beban jangka pendek terdapat batas atas beban
maksimum (Pmax) dan batas bawah beban minimum (Pmin) yang
ditentukan oleh peramalan beban jangka menengah. Peramalan beban
jangka pendek paling banyak digunakan untuk operasional suatu sistem
tenaga listrik
4. Peramalan beban jangka sangat pendek (very sort term load forcasting)
yaitu peramalan beban untuk jangka waktu dibawah satu jam (jam, menit,
detik). Peramalan beban jangka sangat pendek digunakan untuk beberapa
kasus tertentu (special case).
2.5. Teknik Peramalan Beban Jangka Pendek
Ada beberapa teknik-teknik peramalan beban jangka pendek yang populer
misalnya pendekatan menggunakan Stochastic time series. Saat ini banyak
perusahaan listrik menggunkanannya karena mempermudah pemahaman,
implementasi, dan keakuratan hasilnya. Ide ini awalnya diusulkan untuk
menangani proses-proses algoritma nonstasioner terutama didasarkan pada
penerapan autoregressive moving average (ARMA) atau model autoregressive
integrated moving average (ARIMA) dengan data historis. Analisis statistik ini
kemudian digunakan untuk memperkirakan model parameter. Namun, kelemahan
dari teknik ini adalah bahwa ia memerlukan waktu komputasi yang besar untuk
identifikasi parameter. Ragam teknik-teknik peramalan yg lain diperlihatkan pada
Tabel 2.2. berdasarkan keuntungan dan kerugiannya.
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dan faktor lainnya seperti
cuaca, jenis hari, dan
kelas pelanggan
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2.6.  Logika Fuzzy
Teori Fuzzy pertama kali dikenalkan oleh Lotfi Zadeh pada tahun 1965 di
Califomia University. Sekarang ini, fuzzy banyak digunakan untuk berbagai
macam penelitian untuk mengatasi kekurangan yang dipunyai oleh teori Boolean.
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Pada teori Boolean hanya dikenal dua keadaan yaitu 0 dan 1, besar dan kecil,
panjang atau pendek Sehingga hanya dapat diketahui nilai ekstrim dari suatu
keadaan. Padahal terkadang dibutuhan suatu keadaan yang betul-betul
mempresentasikan keadaan nyata. Teori fuzzy memberikan solusi dari masalah
ini. Teori fuzzy mendefinisikan keadaan dalam himpunan yang kontinyun dari nol
sampai satu.
Gambar 2.1. Framework untuk Forecasting dan Perencanaan [14]
Ebrahim Mamdani dari Queen Mary Collage di London merancang sebuah
pengendali fuzzy untuk mesin uap dan tangki pencampur, sejak saat itu fuzzy
mempunyai arti penting dalam rnenangani  masalah yang kompleks. Penerapan
himpunan fuzzy dalam bidang pengendalian telah terbukti dapat menyelesaikan
masalah-masalah yang ditemui dalam bidang pengendalian. Penerapan kontroller
fuzzy dalam industri-industri banyak dipelopori para ahli Jepang, misalnya Prof
Sugeno dan kawan-kawan dari Tokyo Institute of Technology yang melakukan
penelitian dasar komputasi fuzzy, sedang Togai dan Watanabe dari Bell
Telephone Labs berhasil menciptakan untuk pertama kali chip logika fuzzy.
2.7 Fungsi Keanggotaan Fuzzy Tipe-1
Pemetaan atau mapping data input kedalam derajat keanggotaan yaitu
berupa sebuah himpunan fuzzy, disebut Fuzzifikasi atau fungsi keanggotaan
(membership function). Ada beberapa jenis fungsi keanggotaan, namun yang
digunakan disini adalah mrepresentasi dari fungsi segitiga dan fungsi trapesium,
didefinisikan, sebagai berikut :[2]
14
2.7.1.Representasi Fungsi Segitiga
Fungsi keanggotaan kurva segitiga didefinisikan dengan Persamaan 2.1-2.2.
( , , , ) = ⎩⎪⎨
⎪⎧ 0, x ≤ a
α
, ≤ ≤, ≤ ≤0, ≤ ⎭⎪⎬
⎪⎫
(2.1)
( , , , ) = max min , , 0 (2.2)
Parameter a dan c menyatakan “kaki” dari segitiga, sedang b menyatakan
“puncak” dari segitiga dapat dilihat pada Gambar 2.2.
Gambar 2.2. Kurva Segitiga
2.7.2.Representasi Fungsi Trapesium
Fungsi keanggotaan trapesium didefinisikan dengan Persamaan (2.3) dan
(2.4).
. ( , , , , ) = ⎩⎪⎨
⎪⎧ 0, ≤, ≤ ≤1, ≤ ≤, ≤ ≤0, ≤ ⎭⎪⎬
⎪⎫
(2.3)
( , , , , ) = max min , 1, , 0 (2.4)
Parameter a dan d menyatakan “kaki” dari trapesium, sedang b dan c
menyatakan “bahu” dari trapesium.
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Gambar 2.3. Kurva Trapesium
2.8 . Operasi Pada Fungsi Keanggotaan Tipe-1
Beberapa operasi dasar yang diberlakukan pada himpunan fuzzy A dan B
dari semesta X dengan tingkat keanggotaan μA(x) dan μB(x) untuk x ε X adalah :
a. Operasi ‘OR’ (Union)
Operasi himpunan union antara dua himpunan fuzzy A dan B dinyatakan:
μA    μB = max(μ(A), μ(B)); x ε (2.5)
b. Operasi ‘AND’ (Irisan)
Operasi himpunan berisan antara dua himpunan fuzzy A dan B dinyatakan:
μA μB = min(μx(A), μ(B)); x ε X (2.6)
c. Operasi ‘Probabilistik berkomplemen’
Operasi himpunan berkomplemen antara dua himpunan fuzzy A dan B
dinyatakan dengan :
( ) 1 ( ),AA u u u U    (2.7)
2.9. Type-1 Fuzzy Inference System (T1FIS)
Inferensi logika fuzzy mempunyai kesamaan dengan penalaran manusia.
Inferensi fuzzy terdiri atas:
a. Pengetahuan (knowledge): melibatkan penalaran fuzzy yg dinyatakan
sebagai aturan dalam bentuk :
IF (jika) x is A, THEN (maka) y is B, x dan y adalah variable fuzzy, A dan
B adalah nilai fuzzy. Pernyataan pada bagian premis dapat melibatkan




Contoh: IF x is A AND y is B THEN z is C
b. Fakta: merupakan masukan fuzy yang harus dicari inferensi (konklusinya)
dengan menggunakan aturan fuzzy. Masukan fakta tidak harus sama
dengan basis pengetahuan.
c. Konklusi: inferensi yg sepadan (matched) parsial diperoleh berdasarkan
fakta fuzzy dan basis pengetahuan fuzzy.
Gambar 2.4 Struktur Type -1Fuzzy Logic System
Metode Mamdani sering dikenal dengan metode Max-Min. Metode ini
diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani pada tahun 1975. Ada 6 tahapan yg
diperlukan untuk mendapatkan output :
1. Variabel Input dan Output berupa pembentukan himpunan fuzzy
2. Aturan-aturan Fuzzy (Fuzzy Rules)
3. Operasi membership function (operator fuzzy dipakai  adalah AND)
4. Aplikasi fungsi implikasi (Implication), pada umumnya fungsi implikasi
yang digunakan adalah MIN
5. Komposisi aturan (Agregation)
6. Penegasan (Defuzzification)
Kelima proses tersebut dapat digambarkan pada Gambar 2.5.









Gambar 2.5. FIS Jenis Mamdani [30]
2.10. Defuzzyfikasi
Defuzzyfikasi adalah proses pemetaan dari hasil inferensi ke daerah aksi
kontrol nonfuzzy (crisp). Pada implementasi kontrol real time logika fuzzy,
defuzzykasi digunakan adalah Center of Area (COA). Defuzzyfikasi COA
menghasilkan pusat gravitasi dari distribusi aksi kontrol dinyatakan :
(2.8)
Variabel , m, dan Vk didefinisikan sebagai berikut:
= nilai output.
m = tingkat kuantisasi.
Vk = elemen ke-k.
= membership degree elemen pada fuzzy set v
2.11. Interval Type-2 Fuzzy Logic (IT2FL)
Sebuah sistem logika fuzzy tipe-1 sering kali basis pengetahuan yang




















(FLS) adalah tidak menentu. Ada tiga alasan mengapa ketidaktentuan aturan-
aturan bisa terjadi, yaitu [16]:
1. Kata yang digunakan sebagai antecedents and consequents dari aturan-
aturan  bisa mempunyai makna yang berbeda pada orang yang berbeda.
2. Consequents yang diperoleh dari polling  sekelompok ahli akan seringkali
berbeda pada aturan yang sama dikarenakan para ahli belum tentu semua
setuju pada aturan tersebut.
3. Data training yang mengandung banyak noise.
Ketidakpastian pada antecedent atau consequent diterjemahkan pada
ketidakpastian fungsi keanggotaan antecedent atau consequent. Type-1 FLS, yang
membership functionnya berupa himpunan fuzzy tipe-1, tidak bisa secara
langsung menangani ketidakpastian aturan type-2 FLS, sedangkan antecendent
atau consequent fungsi keanggotaan himpunan fuzzy tipe-2, mampu mengenai
ketidakpastian aturan.
Konsep ketidakpastian dari himpunan fuzzy tipe-2 pertama kali dikenalkan
oleh Zadeh, sebagai pengembangan dari konsep ordinary fuzzy set. Himpunan
fuzzy tipe-2 memiliki tingkatan keanggotaan yang mereka sendiri adalah fuzzy.
Tingkatan pada himpunan fuzzy tipe-2 bisa berada pada subset keanggotaan
primer, dan pada subset keanggotaan sekunder. Sama dengan FLS type-1, FLS
type-2 juga meliputi fungsi keanggotaan, FIS, dan defuzzyfikasi.
2.11.1. Interval Type-2 Fuzzy Set (IT2FS)
Sebuah  IT2FS , karakteristiknya dikenali oleh Persamaan (2.9) berikut
ini: = 1 ( , )∈ ⊆[ , ]∈ = 1∈ ⊆[ , ]∈ (2.9)
X adalah variabel primer, mempunyai domain ; , variabel sekunder,
mempunyai domain Jx, untuk setiap ∈ ; Jx disebut primary membership dari
x dan didefinisikan pada Persamaan (2.15); dan, secondary grades dari semua
sama dengan 1. Perhatikan dalam Persamaan (2.13) memberikan arti: : →{[ , ] ∶ 0 ≤ ≤ ≤ 1 }. Ketidakpastian terhadap dinyatakan dengan
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gabungan dari seluruh primary membership, disebut footprint of uncertainty




Gambar 2.6 menunjukkan bahwa Upper membership function (UMF) and
lower membership function (LMF) dari adalah dua type-1 MFs terikat
membentuk FOU. UMF tersebut dikaitkan dengan  batas atas FOU( ),
dilambangkan dengan ̅ ( ), ∀ ∈ , dan  LMF dikaitkan dengan batas bawah
dari FOU( ), dan dilambangkan oleh
]}A~[u:)u,x{(xJ )x( (2.11)
Xx)A~(FOUA~  (2.12)
















Perhatikan bahwa Persamaan (2.15) dimaksudkan adalah: : →u :0u
1 Set dari adalah menyatu di sedemikian hingga sehingga setiap x hanya
memiliki secondary variable (contohnya satu membership primer memiliki grade
sekunder sama dengan 1). Contoh adalah )(1 ~ xA dan )x(1 A~ ,xX.
Gambar 2.6. FOU (warna gelap), LMF (garis titik-titik), UMF (garis solid) dan
Embedded FS (garis bergelombang) untuk IT2FS [22]
LMF( )










Sebuah IT2FLS berisi lima komponen yang saling berhubungan yaitu:
fuzzifier, rules base, inference engine, type-reducer dan defuzzifier ditunjukkan
pada Gambar 2.7. Proses pemetaan dari nilai-nilai crisp input x ke nilai-niali crisp
output dapat dinyatakan secara kuantitatif dalam Persamaan Y = f (x).
Gambar 2.7. Type-2 Fuzzy Logic System (T2FLS) [23]
Gambar 2.7 menunjukkan bahwa nilai-nilai crisp input difuzzyfikasi baik
menjadi, tipe 0 (dikenal sebagai fuzzifikasi tunggal), tipe-1 atau IT2FSs,
kemudian mesin inferensi dengan basis aturan menghasilkan output IT2FSs.
IT2FSs kemudian diproses oleh type-reducer (menggabungkan set output dan
kemudian melakukan perhitungan centroid), yang mengarah ke IT1FIS disebut
type-reduced set. Sebuah Defuzzifier kemudian mendefuzzifikasi type-reduced set
untuk menghasilkan output crisp. Proses perumusan pemetaan dari input yang
diberikan kepada output menggunakan interval tipe-2 logika fuzzy disebut
IT2FIS. Struktur IT2FIS adalah objek pada MATLAB yang berisi semua
informasi IT2FIS. Struktur ini disimpan di dalam setiap alat GUI [31].
2.11.3. Fungsi Keanggotaan dan Fuzzy rules
Keuntungan dari fuzzy inferensi adalah mudah merumuskan pengalaman
dan pengetahuan para ahli dan sangat fleksibel dalam peramalan dengan
mengubah aturan-aturan mereka. Aturan Fuzzy IF-THEN digunakan dalam
metode ini untuk beban maksimum diungkapkan oleh Persamaan 2.17 sebagai
berikut di [31]:
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IF X is Ai AND Y is Bi THEN Z is Ci (2.17)
Input dari nilai-nilai variabel Y yang diperoleh dari liburan bersebelahan
salam satu tahun. Jika liburan tersebut adalah hari-hari sebelum dan sesudahnya
liburan, maka nilai-nilai yang diperoleh dari sebelumnya dan hari-hari berikutnya
dari hari libur sebelumnya. Fuzzy set Ai, Bi, Ci membuat sebelas himpunan, di
mana setiap himpunan fuzzy terdiri fuzzy tipe-1 atas dan bawah, kemudian
dibatasi sebagai FOU dan disebut interval type-2 fuzzy sets (IT2FSs) yaitu [6]:
Negative Very Big (UNVB and LNVB)
Negative Big (UNB and LNB)
Negative Medium (UNM and LNM)
Negative Small (UNS and LNS)
Negative Very Small (UNVS and LNVS)
Zero (UZE and LZE)
Positive Very Small (UPVS and LPVS)
Positive Small (UPS and LPS)
Positive Medium (UPM and LPM)
Positive Big (UPB and LPB)
Positive Very Big (UPVB and LPVB)
2.11.4. Operasi pada Fungsi Keanggotaan Tipe-2
Operasi pada himpunan fuzzy interval tipe-2 hampir sama dengan himpunan
fuzzy tipe-1, hanya saja pada sistem logika fuzzy interval tipe-2, operasi
dilakukan pada dua interval, atas (upper membership function) dan bawah (lower
membership fuction) sekaligus. Berikut operasi pada himpunan fungsi
keanggotaan fuzzy tipe-2.
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Gambar 2.8. Operasi pada Membership Function Type-2 [32]
2.11.5. FIS Type-2
FIS pada tipe-2 hampir sama dengan FIS pada tipe-1, yaitu menggunakan
tahapan yang sama. Operasi FIS tipe-2 dapat dilihat pada Gambar 2.9. untuk
sebuah penyenyelesain ”tip” makan-makan berdua.
Gambar 2.9. FIS Mamdani pada Tipe-2 [32]
2.11.6. Deffuzzyfikasi
Defuzzifikasi merupakan proses pemetaan kontrol logika fuzzy melalui
type-reducer dengan metode iteratif untuk menghitung centroid yaitu algoritma
Karnik Mendel untuk mengontrol tindakan nonfuzzy (crisp). Hal ini
dimungkinkan karena pusat luasan dari sebuah IT2FSs adalah interval type-1
fuzzy sets (IT1FSs) dan himpunan tersebut benar-benar ditandai dengan titik akhir
kiri dan kanan maka, menghitung centroid dari interval tipe-2 fuzzy set hanya
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membutuhkan komputasi dua titik akhir. Proses defuzzifikasi dengan
menggunakan metode centroid di IT2FLS telah diusulkan oleh Karnik dan
Mendel.
2.11.6.1. Algoritma Karnik Mendel
Pada interval type 2 fuzzy set, proses pencarian centroid dilakukan pada
upper membership Function (UMF) dan lower membership function (LMF).
Metode pencarian ini dirumuskan oleh Karnik dan Mendel yang terkenal dengan
nama Karnik-Mendel Algorithm. Flow chart algoritma ini digambarkan pada
Gambar 2.10.
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Gambar 2.10. Flow Chart Karnik-Mendel Algorithm [6],[32].
Flow chart pada Gambar 2.10. dapat dijelaskan sebagai berikut:
Penentuan cl :
1. Inisialisasi өi, melalui Persamaan (2.18)
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, i = 1,2,3….N (2.18)
2. Hitung c’ melalui Persamaan (2.19)
(2.19)
3. Cari nilai K, sehingga memenuhi Persamaan (2.20)
(2.20)
4. Hitung "c melalui Persamaan (2.21)
(2.21)
5. Cek, jika c”=c’ stop, cl = c” Jika tidak set c’=c” dan kembali ke langkah
nomor 2.
Penentuan cr :
1. Inisialisasi өi, melalui Persamaan (2.22)
, i= 1,2,3….N (2.22)
2. Hitung c’ elalui Persamaan (2.27)
(2.23)
3. Cari nilai K, sehingga memenuhi Persamaan (2.24)
(2.24)
4. Hitung c” melalui Persamaan (2.29)
   










































































5. Cek, jika c”=c’ stop, cr=c” Jika tidak set c’=c” dan kembali ke langkah
nomor 2.
2.11.6.2. Penghitungan Centroid
Setelah didapat cl dan cr maka nilai centroid dapat didapatkan melalui
Persamaan (2.26).
Centroid = (cl+cr)/2 (2.26)
Meskipun proses pencarian centroid tersebut, merupakan proses iterasi, jumlah
iterasi tidak akan melebihi N.
Penggunaan IT2FLT pada sistem Matlab yg diimplementasikan pada
peramalan beban jangka pendek, semua proses disediakan dari tahap desain
deskripsi awal ke tahap implementasi akhir di lingkungan IT2FIS [23]. Toolbox
fuzzy type-2 menyediakan sejumlah alat interaktif melalui GUI merujuk
kenyataan bahwa sebagian besar dari penalaran manusia dan pembentukan konsep
terkait penggunaan aturan interval fuzzy. Pada desertasi ini, nilai output crisp
diberikan oleh IT2FIS menggunakan metode centroid kemudian digunakan untuk
pengolahan hasil-hasil berikutnya dalam peramalan.
   



































Pada penelitian ini dilakukan studi literatur dengan cara mencari bahan
bacaan dari paper atau journal nasional dan international, buku-buku teks yang
berkaitan dengan peramalan beban yang akan diteliti. Pada penelitian ini literature
yang digunakan sebagai acuan adalah sebagai berikut :
1. Referensi dari paper baik nasional maupun international yang berhubungan
dengan peramalan beban jangka pendek (Short Tem Load Forcasting).
2. Referensi dari buku-buku teks dan tugas akhir yang berkaitan dengan
peramalan beban jangka pendek
3. Referensi dari paper nasional dan international tentang Rule Fuzzy type-2
4. Referensi paper international dengan Permodelan Rule Fuzzy Type 2  untuk
forecasting beban hari libur sistem kelistrikan Jawa-Bali
3.2. Lokasi Penelitian
Pada penelitian ini akan mengkaji forecasting beban hari libur sistem
Jawa-Bali. Tempat observasi dan pengambilan data dilakukan pada PLN Pusat di
Jakarta kemudian akan dilakukan peramalan beban jangka pendek pada hari libur
national (special day) menggunakan Permodelan Rule Fuzzy Type-2. Proses
persiapan, analalis, komputasi, pelaporan dan lain-lain dilakukan di laboratorium
Power System Operation dan Control (PSOC) FTI JTE ITS Surabaya-Jawa
Timur.
3.3. Alat yang digunakan
Pada penelitian ini diperlukan perangkat keras berupa satu unit laptop dan
perangkat lunak berupa aplikasi matlab untuk Preprocessing, Processing, dan
Postprocessing.
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3.4. Pengumpulan Data dan Analisis
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif  beban
listrik harian dalam satuan Megawaatt (MW) pada sitem kelistrikan Jawa Bali
untuk hari libur Nasional dengan rentang waktu delapan tahun setiap satu jam
selama 24jam.
3.5. Sistem Kelistrikan  Jawa Bali
Single line diagram sistem kelistrikan Jawa Bali diperoleh dari PT.PLN




Pada tahapan preprocessing ini adalah pengelompokan data hari libur
nasional. Kemudian menghitung beban puncak 4 hari sebelum hari libur nasional.
(3.1)
Langkah selanjutnya  menghitung Perbedaan Beban Puncak (Load Difference)
pada hari libur nasional yang akan diramal.
(3.2)




Pada tahap ini yaitu memodelkan permalan beban jangka pendek untuk
hari libur nasional sisem kelistrikan jawabali kedalam interval type-2 fuzzy
inference sistem dan neural network. Adapun langkahnya sebagai berikut :
1. Membuat fungsi keanggotaan (membership function) input interval type-2
fuzzy logic system yaitu input X dan Y, dan fungsi keanggotaan Output
( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1
( ) 4
i h i h i h i h
i
WD WD WD WD
MaxWD    
  
( ) ( )( ) 100( )MAX
MaxSD i MaxWD iLD i x
MaxWD i

max max max( ) ( ) ( )VLD i LD i TLD i 
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yaitu Z untuk hari libur nasional yang akan diramal. Dengan ketentuan
sebagai berikut:
X : VLDmax (i) hari libur yang sama pada tahun sebelum peramalan
Y : VLDmax (i) hari libur sebelumnya (berdekatan) dalam jenis hari libur
yang sama pada tahun peramalan
Z : Forecast VLDmax (i) hari libur yang akan diramal
Gambar 3.1. Masukan dan keluaran untuk pengolahan data
2. Membuat aturan fuzzy (fuzzy rules) interval type-2 fuzzy infrence system
(IT2FIS) sebagai berikut :
IF X is Ai AND Y is Bi THEN Z is Ci
3. Menerapkan operasi AND pada interval type-2 fuzzy inference system
4. Menerapkan fungsi implikasi MIN pada fuzzy
5. Menerapkan komposisi MAX pada masing-masing hasil implikasi fuzzy
6. Menghitung output tegas (non fuzzy values) dengan metode penegasan
Centroid melaui type reducer menggunakan Algoritma Kernik Mendel
sehingga mendapatkan nilai Forecast VLDmax
3.6.3. Post processing
Pada tahap postprocessing adalah tahapan hasil perhitungan peramalan
beban jangka pendek untuk hari libur nasional pada sistem kelistraikan Jawa-Bali,
berikut :
1. Menghitung perbedaan beban puncak ramalan (forcast load deference) untuk
hari libur yang diramal :
Forecast LDMAX(i) = Forecast VLDMAM (i) - TLDMAX (3.4)
2. Menghitung perbedaan beban puncak hari libur yang diramal :
'













3. Menghitung error hasil peramalan :
'
% 100












3.7. Diagram Alur Penelitian
Gambar 3.2. Diagram peramalan interval fuzzy type-2
Mulai
 Beban puncak dihitung untuk 4 hari sebelum hari libur (MaxWD)
 Perbedaan beban puncak dihitung (LDmax)
 Rata-rata perbedaan beban puncak dihitung (TLDmax)
 Variasi beban puncak dihitung (VLDmax)
 Aturan fuzzy (fuzzy rules) dibuat
 Operator AND dan IT2FIS
 Fungsi implikasi MIN dan IT2FIS diterapkan
 Komposisi MAX diterapkan  pada masing-masing hasil implikasi IT2FIS
 Nilai defuzifikasi dihitung melalui type  reducer menggunakan algoritma
kernik mendel sehingga diperolah Forecast VLDmax
 Perbedaan beban puncak ramalan (LDmax Forecast) dihitung
 Perbedaan beban puncak hari libur yang diramal (Pmax forecast) dihitung
 Error peramal dihitung (MAPE)
Selesai
 Fungsi keanggotaan Antecedentt dibuat (X,Y) dan Consequent (Z)




4.1. Peramalan Beban Puncak Hari Libur Nasional Menggunakan Metode
Type-1 Fuzzy Inference System (T1FIS)
Pada penelitian ini beban puncak hari libur nasional di Indonesia terbagi
menjadi empat kelompok yaitu Hari Libur Umum, Hari Raya Islam, Hari Raya
Kristen dan Hari Raya Hindu, Budha, Konghuchu. Total hari libur tersebut
adalah14 hari libur dari periode tahun 2010 sampai 2014 yang ditunjukan pada
Tabel 4.1
Tabel 4.1 Hari Libur Nasional di Indonesia mulai tahun 2010 sampai 2014
NO Kelompok
Nama Tahun


































































































Yesus Kristus 2April 22April 6 April 29 Maret 18 April



















13 Nyepi 16 Maret 5 Maret 23 Maret 12 Maret 31 Maret
14 Waisyak 28 Mei 17Mei 06 Mei 25 Mei 15 Mei
Untuk melakukan peramalan beban jangka pendek pada hari libur nasional, maka
diperlukan tahapan sebagai berikut:
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4.1.1. Fungsi Keanggotaan untuk Variabel Input dan Output
Variabel input (X,Y) dan variabel output (Z) terdiri dari 11 himpunan Fuzzy
dijelaskan sebagai berikut :
1) Negative Very Big (NVB) dengan range nilai -12 s/d -8
2) Negative Big (NB) dengan range nilai -10 s/d -6
3) Negative Medium (NM) dengan range nilai -8 s/d -4
4) Negative Small (NS) dengan range nilai -6 s/d -2
5) Negative Very Small (NVS) dengan range nilai -4 s/d  0
6) Zero (ZE) dengan range nilai -2 s/d  2
7) Positive Very Small (PVS) dengan range nilai  0 s/d  4
8) Positive Small (PS) dengan range nilai  2 s/d  6
9) Positive Medium (PM) dengan range nilai  4 s/d  8
10) Positive Big (PB) dengan range nilai  6 s/d  10
11) Positive Very Big (PVB) dengan range nilai  8 s/d  12
4.1.2. Perhitungan Nilai Variabel Input X
Perhitungan nilai variabel input X pada peramalan beban puncak hari libur
nasional Isra Mi’raj tahun 2010 adalah mencari nilai Variabel Load Deffrence
(VLDMAX) tahun sebelum peramalan yaitu Isra Mi’raj tahun 2009. Perhitungan
nilai VLDMAX (Isra Mi’raj 2009) dihitung berdasarkan persamaan 3.1, 3.2, dan 3.3
berikut:
a.) Isra Mi’raj tahun 2007
Mencari nilai MaxWD dan LDMAX dari data beban puncak 4 hari sebelum
hari libur dan pada hari libur sebagai berikut :
MaxWDH-4 = 15451,50 MW
MaxWDH-3 = 15042,33 MW
MaxWDH-2 = 15458,52MW
MaxWDH-1 = 15289,62MW
MaxSD = 13965,60 MW
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4 3 2 1
4
H H H HMaxWD MaxWD MaxWD MaxWDMaxWD(Isra Miraj 2007)=      






MaxSD(Isra Miraj 2007)- MaxWD(Isra Miraj 2007)LD (Isra Miraj 2007)=
MaxWD(Isra Miraj 2007) 





b.) Isra Mi’raj tahun 2008
Mencari nilai MaxWD dan LDMAX dari data beban puncak 4 hari sebelum
hari libur dan pada hari libur sebagai berikut :
MaxWDH-4 = 15250,00 MW
MaxWDH-3 = 14632,00MW
MaxWDH-2 = 15840,00MW
MaxWDH-1 = 15840,00MW dan
MaxSD = 14771,00MW
4 3 2 1
4
H H H HMaxWD MaxWD MaxWD MaxWDMaxWD(Isra Miraj 2008)=      






MaxSD(Isra Miraj 2008)- MaxWD(Isra Miraj 2008)LD (Isra Miraj 2008)=






c.) Isra Mi’raj tahun 2009
Mencari nilai MaxWD dan LDMAX dari data beban puncak 4 hari sebelum
hari libur dan pada hari libur sebagai berikut :
MaxWDH-4 = 16463,00 MW
MaxWDH-3 =16413,00MW
MaxWDH-2 = 15471,00 MW
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MaxWDH-1 = 14813,00 MW dan
MaxSD = 14732,00MW
4 3 2 1
4
H H H HMaxWD MaxWD MaxWD MaxWDMaxWD(Isra Miraj 2009)=      






MaxSD(Isra Miraj 2009)- MaxWD(Isra Miraj 2009)LD (Isra Miraj 2009)=










MAX MAX MAXVLD (Isra Miraj 2009)= LD (Isra Miraj 2009) TLD (Isra Miraj 2009)
6.7004 ( 6,4957)
0.2047
   
 
d.) Isra Mi’raj tahun 2010
Mencari nilai MaxWD dan LDMAX dari data beban puncak 4 hari sebelum
hari libur dan pada hari libur sebagai berikut :
MaxWDH-4 = 17491,00 MW
MaxWDH-3 = 17618,00 MW
MaxWDH-2 = 17251,00 MW
MaxWDH-1 = 17220,00 MW dan
MaxSD = 15498,00 MW
4 3 2 1
4
H H H HMaxWD MaxWD MaxWD MaxWDMaxWD(Isra Miraj 2010)=      
















MAX MAX MAXVLD (Isra Miraj 2010)= LD (Isra Miraj 2010) TLD (Isra Miraj 2010)
4.1.3 Perhitungan Nilai Variabel Input Y
Perhitungan nilai variable input Y pada peramalan beban puncak hari libur
nasional Isra Mi’raj tahun 2010 adalah mencari nilaiVariabel Load Defference
(VLDMAX) hari libur sejenis yang mendekati yaitu VLDMAX (Maulid 20010).
Perhitungan nilai VLDMAX (Maulid 20010) dihitung berdasarkan persamaan 3.1,
3.2, dan 3.3 sebagai berikut :
a.) Maulid tahun 2007
Mencari nilai MaxWD dan LDMAX dari data beban puncak 4 hari




MaxWDH-1 = 14.568,59MW dan
MaxSD = 12.980,53MW
4 3 2 1
4
H H H HMaxWD MaxWD MaxWD MaxWDMaxWD(Maulid 2007)=      











LD (Isra Miraj 2007)+LD (Isra Miraj 2008)+LD (Isra Miraj 2009)TLD (Isra Miraj 2010)=
8,7812 ( 4,2073) ( 6.7004)
3
6,5639




   
 
100MAX
MaxSD(Maulid 2007)- MaxWD(Maulid 2007)LD (Maulid 2007)=
MaxWD(Maulid 2007) 
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b.) Maulid tahun 2008
Mencari nilai MaxWD dan LDMAX dari data beban puncak 4 hari




MaxWDH-1 = 15.059,00MW dan
MaxSD = 13.482,00MW
4 3 2 1
4
H H H HMaxWD MaxWD MaxWD MaxWDMaxWD(Maulid 2008)=      













c.) Maulid tahun 2009
Mencari nilai MaxWD dan LDMAX dari data beban puncak 4 hari












4 3 2 1
4
H H H HMaxWD MaxWD MaxWD MaxWDMaxWD(Maulid 2009)=      






















MAX MAX MAXVLD (Maulid 2009)= LD (Maulid 2009) TLD (Maulid 2009)
8,0169 ( 11,3585)
3,3416
   

d.) Maulid tahun 2010
Mencari nilai MaxWD dan LDMAX dari data beban puncak 4 hari
sebelum hari libur dan pada hari libur sebagai berikut :
MaxWDH-4 = 17.041,00 MW
MaxWDH-3 = 17.084,00 MW
MaxWDH-2 = 16.963,00 MW
MaxWDH-1 = 16.584,00 MW dan
MaxSD = 15.542,00 MW
4 3 2 1
4
H H H HMaxWD MaxWD MaxWD MaxWDMaxWD(Maulid 2010)=      














12,822 ( 9,8947) ( 8,0169)
3
10,245
    
 
MAX MAX MAXVLD (Maulid 2010)= LD (Maulid 2010) TLD (Maulid 2010)
8,13 ( 10,245)
2,1113
   

4.1.4. Perhitungan Variabel Output Z
Perhitungan nilai variabel outputpada peramalan beban puncak hari libur
nasional Isra Mi’raj tahun 2010 adalah mencari nilai Variabel Load Deffrence
(VLDMAX) tahun peramalan yaitu Isra Mi’raj tahun 2010. Perhitungan dengan
cara yang sama untuk seluruh hari libur nasional periode tahun 2007-2010 untuk
mendapatkan nilai VLDMax menggunakan software Microsoft Office Excel 2010





LD (Maulid 2007)+ LD (Maulid 2008)+ LD (Maulid 2009)TLD (Maulid 2010)=
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Tabel 4.2  Nilai MaxWD, LDMAX, TLDMAX, dan VLDMAX tahun 2010 – 2014
Kelompok Nama Hari Libur 2010 2011 2012 2013 2014
WDMAX LDMAX WDMAX LDMAX WDMAX LDMAX WDMAX LDMAX WDMAX LDMAX
Hari Libur 1.Tahun Baru Masehi 15.607 -13,1031 16.341,5 -13,5453 17.786,75 -20,5701 18.196,75 -13,2812 19.079,75 -12,3678
Umum 2.Proklamasi Kemerdekaan RI 16.898,75 -9,7034 17.852 -9,3323 18.335,75 -19,4415 18.445,5 -5,9174 21.811 -15,2996
Hari Raya
Islam
1.Idul Adha 16.955 -10,3981 18.666,75 -14,4093 20.832,5 -16,2030 20.693,5 -9,8751 22.641,25 -1,1760
2.Tahun Baru Hijriyah 16.703 -4,4483 18.964,75 -8,1085 20.217 -6,1631 20.700,5 -5,9105 21.619,75 -9,1016
3.Maulid Nabi Muhammad SAW 16.918 -8,1333 17.211 -5,4558 18.171 -8,8383 19.632 -6,7492 20.348,25 -4,5372
4.Isra Mi'raj 17.395 -10,9054 17.336,5 5,4250 19.010,75 -7,4471 20.865,5 -8,6003 21.666,25 -4,5197
5.Idul Fitri I 13.977 -17,7649 13.808,25 -7,3959 15.994,5 -17,6279 16.407,75 -16,0336 17.255,25 -17,5497
6.Idul Fitri II 12.920,25 -9,4445 13.322,25 -1,3980 14.757,75 -9,1257 15.517,75 -9,4070 15.885,25 -8,1538
Hari Raya
Kristen
1.Wafatnya Yesus Kristus 16.811,5 -7,2183 18.218,75 -9,4175 18.970,75 -7,9741 20.489 -7,9848 22.078 -10,5716
2.Kenaikan Yesus Kristus 17.169,5 -6,3689 17.557,5 5,5219 19.511,5 -6,4244 21.091,75 -5,5839 21.338,75 -2,3514
3.Natal 17.095,75 -10,4924 18.908,5 -12,8699 18.961 -4,6517 19.977 -5,9819 21.619,75 -9,1016
Hari Raya 1.Nyepi 16.503 -5,3505 17.715,25 -12,1830 19.109,75 -8,3138 19.855,75 -5,7049 20.946 -8,3166
Hindu /Budha/ 2.Tahun Baru Imlek 16.675,75 -10,6427 16.866,5 -4,2066 18.214,25 -11,0751 20.327,25 -12,0639 21.017 -12,4756
Tionghoa 3.Waisak 17.634,25 -9,0406 17.429 -2,7942 19.491,75 -10,1671 21.573,5 -13,4957 22.040,25 -6,1989
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Gambar antecendent (X,Y) dan consequent (Z) T1FIS sebagai berikut :
Gambar 4.1. Fungsi Keanggotaan Variabel Input X T1FIS
Gambar 4.2. Fungsi Keanggotaan Variabel Input Y T1FIS
Gambar 4.3. Fungsi Keanggotaan Variabel Output Z T1FIS
4.2 Peramalan Beban Puncak untuk Hari Libur Nasional Menggunakan
IT2FIS
IT2FIS untuk peramalan beban puncak hari libur nasional yaitu pada fungsi
keanggotaan variabel input dan output  dari Interval type-2 fuzzy inference system.
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4.2.1 Fungsi Keanggotaan untuk Variabel Input dan Output
Himpunan interval type-2 fuzzy mirip dengan himpunan fuzzy type-1.Pada
interval type-2 fuzzy dilakukan dua kali fungsi keanggotaan fuzzy type-1.
Variabel input (X,Y) dan variabel output (Z) terdiri dari 11 himpunan Fuzzy
dijelaskan sebagai berikut :
12) Negative Very Big (NVB) dengan range nilai -12 s/d -8
13) Negative Big (NB) dengan range nilai -10 s/d -6
14) Negative Medium (NM) dengan range nilai -8 s/d -4
15) Negative Small (NS) dengan range nilai -6 s/d -2
16) Negative Very Small (NVS) dengan range nilai -4 s/d  0
17) Zero (ZE) dengan range nilai -2 s/d  2
18) Positive Very Small (PVS) dengan range nilai  0 s/d  4
19) Positive Small (PS) dengan range nilai  2 s/d  6
20) Positive Medium (PM) dengan range nilai  4 s/d  8
21) Positive Big (PB) dengan range nilai  6 s/d  10
22) Positive Very Big (PVB) dengan range nilai  8 s/d 12
Gambar antecendent (X,Y) dan consequent(Z) T2FISsebagai berikut :
Gambar 4.4. Fungsi Keanggotaan Variabel Input X T2FIS
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Gambar 4.5. Fungsi Keanggotaan Variabel Input Y T2FIS
Gambar 4.6. Fungsi Keanggotaan Variabel Input Z T2FIS
4.2.2 Aturan Fuzzy (Fuzzy Rules)
Ada 11 aturan dasar (Fuzzy Rules) pada tahun 2009 dan 2010,begitu pula
2011  dan 2012 serta 2013 dan 2014.Himpunan Fuzzy variabel input (X,Y) dari
VLDmax hari libur nasional untuk masing-masing linguistik derajat keanggotaan
variabel input fuzzy (X,Y) secara matematika dijabarkan sebagai berikut :
0 ; 8









        
0 ; 10 atau 6












              
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0 ; 8 atau 4












              
0 ; 6 atau 2












              
0 ; 4 atau 0











           
0 ; 2 atau 2












          
0 ; 2atau 6












        
0 ; 0 atau 4












       
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0 ; 4 atau 8












        
0 ; 6 atau 10












        
0 ; 8









    
Fungsi keanggotaan untuk output Fuzzy (Z) yang secara matematika
dijabarkan sebagai berikut:
0 ; 12 atau 8












              
0 ; 10 atau 6












              
0 ; 8 atau 4












              
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0 ; 6 atau 2












              
0 ; 4 atau 0











           
0 ; 2 atau 2












          
0 ; 0 atau 4












       
0 ; 2atau 6












        
0 ; 4 atau 8
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0 ; 6 atau 10












        
0 ; 8 atau 12












        
Penjabaran matematika dari fungsi keanggotaan antecendent (X,Y) dan
concequent (Z) digunakan untuk pembuatan Rules Base untuk proses
FuzzyInference System. Pembuatan aturan dasar Fuzzy (Fuzzy Rule Base) untuk
peramalan beban jangka pendek untuk tahun 2010 ditunjukan Tabel 4.3 sampai
dengan Tabel 4.8.
Tabel 4.3. Pembuatan Tabel Input (X,Y) dan Output (Z) Bedasarkan VLDMAX
tahun 2009 dan 2010
Kelompok Nama Hari Libur Hari 2009 2010 Input Output
Tanggal VLDMAX VLDMAX X Y Z
Hari Libur
Umum
1.Tahun Baru Masehi Selasa / 01 Januari 2.998489 -3.27838 2.99849 4.800452 -3.27838
2.Proklamasi
Kemerdekaan RI Minggu / 17 Agustus 3.823247 4.800452 3.82325 -3.278377 4.800452
Hari Raya
Islam
1.Idul Adha Senin / 08 Desember -8.11682 -0.72191 -8.1168 -0.094181 -0.72191
2.Tahun Baru Hijriyah Kamis / 10 Januari 0.600298 4.110907 0.6003 -0.721914 4.110907
3.Maulid Nabi
Muhammad SAW Kamis / 20 Maret 3.341578 2.111261 3.34158 4.110907 2.111261
4.Isra Mi'raj Rabu / 30 Juli -0.20475 -4.34149 -0.2047 2.111261 -4.34149
5.Idul Fitri I Rabu / 01 Oktober -6.34583 -2.17605 -6.3458 -4.341488 -2.17605




Kristus Jumat / 21 Maret 0.849658 1.913659 0.84966 -2.063651 1.913659
2.Kenaikan Yesus
Kristus Kamis / 01 Mei 0.768905 0.962723 0.76891 1.913659 0.962723





1.Nyepi Jumat / 07 Maret 1.921481 3.278635 1.92148 -1.330382 3.278635
2.Tahun Baru Imlek Kamis / 07 Februari -1.08978 -1.35121 -1.0898 3.278635 -1.35121
3.Waisak Selasa / 20 Mei -5.4051 -1.33038 -5.4051 -1.351214 -1.33038
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Tabel 4.4. Proses Pembuatan Aturan Dasar untuk Input X Tahun 2010
Kelompok Nama Hari Libur Nilai Derajat Keanggotaan (μ) Himpunan
X NVB NB NM NS NVS ZE PVS PS PM PB PVB X
Hari Libur 1,Tahun Baru Masehi 2,998488995 0,50076 0,49924 PVS
Umum 2,Proklamasi Kemerdekaan RI 3,823246645 0,08838 0,91162 PS
Hari Raya 1,Idul Adha -8,116815732 1 PVS
Islam 2,Tahun Baru Hijriyah 0,600297607 0,69985 0,30015 ZE
3,Maulid Nabi Muhammad SAW 3,341577554 0,32921 0,67079 PS
4,Isra Mi'raj -0,204748469 0,102374 0,89763 ZE
5,Idul Fitri I -6,345827561 0,172914 0,82709 NM
6,Idul Fitri II -4,473261049 0,23663 0,763369 NS
Hari Raya 1,Wafatnya Yesus Kristus 0,849658084 0,57517 0,42483 ZE
Kristen 2,Kenaikan Yesus Kristus 0,768905448 0,61555 0,38445 ZE
3,Natal -3,126041556 0,563021 0,436979 NS
Hari Raya 1,Nyepi 1,921480775 0,03926 0,96074 PVS
Hindu / 1,Tahun Baru Imlek -1,089784566 0,544892 0,45511 NVS
Budha/Tionghoa 2,Waisak -5,405104756 0,70255 0,297448 NM
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Tabel. 4.5. Proses Pembuatan Aturan Dasar untuk Input Y Tahun 2010
Kelompok Nama Hari Libur Nilai Derajat Keanggotaan (μ) Himpunan
Y NVB NB NM NS NVS ZE PVS PS PM PB PVB Y
Hari Libur 1,Tahun Baru Masehi 4,800452379 0,59977 0,40023 PS
Umum 2,Proklamasi Kemerdekaan RI -3,278377375 0,639189 0,360811 NS
Hari Raya 1,Idul Adha -0,094180854 0,04709 0,95291 ZE
Islam 2,Tahun Baru Hijriyah -0,721914016 0,360957 0,63904 ZE
3,Maulid Nabi Muhammad SAW 4,110906984 0,94455 0,05545 PS
4,Isra Mi'raj 2,111261223 0,94437 0,05563 PVS
5,Idul Fitri I -4,341488256 0,17074 0,829256 NS
6,Idul Fitri II -2,176053772 0,088027 0,911973 NVS
Hari Raya 1,Wafatnya Yesus Kristus -2,063651002 0,031826 0,968174 NVS
Kristen 2,Kenaikan Yesus Kristus 1,913658958 0,04317 0,95683 PVS
3,Natal 0,962722575 0,51864 0,48136 ZE
Hari Raya 1,Nyepi -1,330382188 0,665191 0,33481 NVS
Hindu / 2,Tahun Baru Imlek 3,278635277 0,36068 0,63932 PS
Budha/Tionghoa 3,Waisak -1,351214025 0,675607 0,32439 NVS
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Tabel. 4.6. Proses Pembuatan Aturan Dasar untuk Output Z Tahun 2010
Kelompok Nama Hari Libur Nilai Derajat Keanggotaan (μ) Himpunan
Z NVB NB NM NS NVS ZE PVS PS PM PB PVB Z
Hari Libur 1,Tahun Baru Masehi -3,278377375 0,639189 0,360811 NS
Umum 2,Proklamasi Kemerdekaan RI 4,800452379 0,59977 0,40023 PS
Hari Raya 1,Idul Adha -0,721914016 0,360957 0,63904 ZE
Islam 2,Tahun Baru Hijriyah 4,110906984 0,94455 0,05545 PS
3,Maulid Nabi Muhammad SAW 2,111261223 0,94437 0,05563 PVS
4,Isra Mi'raj -4,341488256 0,17074 0,829256 NS
5,Idul Fitri I -2,176053772 0,088027 0,911973 NVS
6,Idul Fitri II -0,094180854 0,04709 0,95291 ZE
Hari Raya 1,Wafatnya Yesus Kristus 1,913658958 0,04317 0,95683 PVS
Kristen 2,Kenaikan Yesus Kristus 0,962722575 0,51864 0,48136 ZE
3,Natal -2,063651002 0,031826 0,968174 NVS
Hari Raya 1,Nyepi 3,278635277 0,36068 0,63932 PS
Hindu / 2,Tahun Baru Imlek -1,351214025 0,675607 0,32439 NVS
Budha/Tionghoa 3,Waisak -1,330382188 0,665191 0,33481 NVS
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Tabel 4.7. Tabel Aturan Dasar (fuzzy rules) untuk peramalan tahun 2010






ZE PVS PS NS/ZE





Tabel 4.8. Tabel Konversi Aturan Dasar Peramalan Tahun 2010 untuk Kode
Software Matlab
No. Antecendent Consequen No. Antecendent Consequen
Aturan X Y Z Aturan X Y Z
1 PVS PS NS 1 7 8 4
2 PS NS PS 2 8 4 8
3 PVS ZE ZE 3 7 6 6
4 ZE ZE PS 4 6 6 8
5 PS PS PVS 5 8 8 7
6 ZE PVS NS 6 6 7 4
7 NM NS NVS 7 3 4 5
8 NS NVS ZE 8 4 5 6
9 ZE NVS PVS 9 6 5 7
10 ZE PVS ZE 10 6 7 6
11 NS ZE NVS 11 4 6 5
12 PVS NVS PS 12 7 5 8
13 NVS PS NVS 13 5 8 5
14 NM NVS NVS 14 3 5 5
Jika terdapat aturan fuzzy yang sama untuk nilai input X dan Y yang sama,
namun nilai out put Z berbeda, maka dipilih yang lebih besar nilai output nya
sedang yang lainnya dihilangkan.
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4.3 Implementasi Peramalan Beban Jangka Pendek untuk Hari-hari Libur
Nasional Pada Sistem Kelistrikan Jawa Bali menggunakan Metode
Interval Type-2 Fuzzy Inference System (IT2FIS) dengan data 5 Tahun
Terakhir dengan memperhitungkan Data Aktual Tahun Peramalan.
Peramalan beban jangka pendek menggunakan Interval Type-2 Fuzzy
Inference System dieksekusi melalui sebuah program m.file pada Matlab
menggunakan fungsi-fungsi yang diberikan pada Toolbox IT2FLT, sehingga
didapatkan nilai peramalan VLDmax. Hasil dari peramalan VLDmax di lanjutkan
(postprocessing) menggunakan software MS.Excell untuk mendapatkan hasil
peramalan beban puncak dan error peramalan. Hasil error peramalan beban jangka
pendek menggunakan metode IT2FIS tahun 2010 sampai tahun 2014 dapat dilihat
pada Tabel 4.9 dan Tabel 4.10. Perbandingan error peramalan tahun 2010 dengan
metode sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 4.11.
Tabel 4.9. Hasil peramalan beban jangka pendek pada hari libur nasional tahun
2010 menggunakan IT2FIS
Kelompok Nama Hari Libur Peramalan Aktual Error
P'MAX(MW) (MW) (%)
Hari Libur 1,Tahun Baru Masehi 13.917,2274 13562 2,61928474
Umum 2,Proklamasi Kemerdekaan RI 15.123,36178 15259 0,88890634
Hari Raya 1,Idul Adha 14.988,86452 15192 1,33712137
Islam 2,Tahun Baru Hijriyah 15.716,68623 15960 1,52452235
3,Maulid Nabi Muhammad SAW 15.176,86537 15542 2,34934136
4,Isra Mi'raj 15.777,62258 15498 1,80424947
5,Idul Fitri I 11.531,67553 11494 0,32778433
6,Idul Fitri II 11.659,91891 11700 0,34257341
Hari Raya 1,Wafatnya Yesus Kristus 15.710,50946 15598 0,72130695
Kristen 2,Kenaikan Yesus Kristus 15.534,59028 16076 3,36781363
3,Natal 15.312,35165 15302 0,06764899
Hari Raya 1,Nyepi 15.516,37184 15620 0,66343251
Hindu / 2,Tahun Baru Imlek 14.666,6747 14901 1,57254748
Budha/Tionghoa 3,Waisak 16.018,48307 16040 0,13414542
MAPE 1,26576274
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Tabel 4.10. Hasil-hasil error peramalan beban jangka pendek untuk hari libur
nasional dari tahun 2010 sampai 2014 menggunakan IT2FIS Algorithm pada
sistem kelistrikan Jawa-Bali
Kelompok Nama Hari Libur
Error Peramalan per Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
Hari Libur
Umum
1.Tahun Baru Masehi 2,6193 8,2974 0,7975 0,5756 0,5521
2.Proklamasi Kemerdekaan RI 0,8889 0,7218 1,1570 1,5002 8,5501
Hari Raya
Islam
1.Idul Adha 1,3371 9,5727 11,2628 2,2624 2,9841
2.Tahun Baru Hijriyah 1,5245 11,5058 3,3387 0,5448 0,0957
3.Maulid Nabi Muhammad SAW 2,3493 1,2703 0,4179 1,7333 0,1072
4.Isra Mi'raj 1,8042 8,5165 0,4436 1,3329 0,0618
5.Idul Fitri I 0,3278 9,4347 0,4036 0,1607 0,5588
6.Idul Fitri II 0,3426 4,8026 1,5246 2,5277 0,0794
Hari Raya
Kristen
1.Wafatnya Yesus Kristus 0,7213 10,2975 0,9043 1,4365 4,9484
2.Kenaikan Yesus Kristus 3,3678 10,2202 0,1563 0,4804 2,9795




1.Nyepi 0,6634 0,4271 2,3651 7,3333 1,8566
2.Tahun Baru Imlek 1,5725 0,6026 0,9426 2,1631 0,1119
3.Waisak 0,1341 0,7729 0,9177 5,5634 0,1842
MAPE 1,2658 5,7820 1,8531 2,0406 1,6976
Hasil perhitungan menggunakan metode IT2FIS, nilai MAPE terbesar terjadi
pada tahun 2011. Hal ini disebabkan pada tahun itu banyak dilakukan
pemeliharaan sistem kelistrikan sehingga beban menjadi lebih variatif (anamoulus
load). Sedangkan nilai MAPE yang paling rendah terjadi pada tahun 2010, hal ini
disebabkan pada tahun tersebut variasi beban puncak terhadap hari libur dan
empat hari sebelum hari libur  perbedaannya tidak begitu besar .
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Tabel 4.11.Perbandingan hasil peramalan beban jangka pendek dengan beberapa metode sebelumnya untuk
Peramalanbeban tahun 2010




Error (%)Peramalan Aktual Peramalan Aktual
P'MAX(MW) MaxSD(MW) P'MAX(MW) MaxSD(MW)
Hari Libur 1.Tahun Baru Masehi 13.917,61757 13.562 2,622161709 13.917,2274 13.562 2,61928
Umum 2.Proklamasi Kemerdekaan RI 15.123,1421 15.259 0,890346042 15.123,36178 15.259 0,88891
Hari Raya 1.Idul Adha 15.314,40052 15.192 0,805690635 14.988,86452 15.192 1,33712
Islam 2.Tahun Baru Hijriyah 15.682,42838 15.960 1,739170555 15.716,68623 15.960 1,52452
3.Maulid Nabi Muhammad SAW 15.136,82046 15.542 2,606997424 15.176,86537 15.542 2,34934
4.Isra Mi'raj 15.583,98144 15.498 0,554790568 15.777,62258 15.498 1,80425
5.Idul Fitri I 11.518,15977 11.494 0,210194639 11.531,67553 11.494 0,32778
6.Idul Fitri II 11.640,74526 11.700 0,506450772 11.659,91891 11.700 0,34257
Hari Raya 1.Wafatnya Yesus Kristus 15.760,10338 15.598 1,039257486 15.710,50946 15.598 0,72131
Kristen 2.Kenaikan Yesus Kristus 15.393,93774 16.076 4,24273615 15.534,59028 16.076 3,36781
3.Natal 15.312,21488 15.302 0,066755208 15.312,35165 15.302 0,06765
Hari Raya 1.Nyepi 15.483,92694 15.620 0,871146331 15.516,37184 15.620 0,66343
Hindu / Budha/ 2.Tahun Baru Imlek 14.654,66816 14.901 1,653122879 14.666,6747 14.901 1,57255
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Gambar 4.7. Peramalan Beban Hari Libur Nasional Tahun 2010
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Gambar 4.8. Peramalan Beban Hari Libur Nasional Tahun 2010
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Gambar 4.9. Perbandingan Error Peramalan Beban Jangka Pendek
Untuk Hari Libur Nasional Tahun 2010




Berdasarkan analisis dan hasil peramalan beban jangka pendek untuk
hari libur nasional menggunakan Interval type-2 Fuzzy Inference System,maka
kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
5.1 Kesimpulan
1. Penggunaan Interval Type-2 Fuzzy Inference System (IT2FIS) untuk
peramalan beban jangka pendek pada hari libur nasional studi kasus sistem
kelistrikan Jawa-Bali, menunjukan nilai main absolute percentage error
(MAPE) secara umum lebih kecil dibandingkan menggunakan Interval
Type-1 Fuzzy Inference System.
2. Hasil perhitungan peramalan beban jangka pendek pada hari libur nasional
studi kasus sistem kelistrikan Jawa-Bali menggunakan metode Interval
Type-2 Fuzzy Inference System, nilai MAPE terkecil menggunakan metode
IT2FIS terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 1,2658%. Nilai MAPE
terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 5,782%. Nilai MAPE
tersebut masih di bawah batas nilai toleransi yang diijinkan, yaitu 8%.
5.2 Saran
Untuk penelitian lebih lanjut pada peramalan beban diperlukan
pengembangan dan penerapan penggunaan metode-metode peramalan hibrid
untuk menemukan metode-metode baru untuk diteliti penggunaannya dikemudian
hari dalam mencari metode yang lebih efektif dan efisien.
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“Halaman ini sengaja dikosongkan”
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Peramalan Beban Hari Libur Nasional Tahun 2010























Natal Nyepi TahunBaru Imlek Waisak
Ramalan 13917,2274 15123,3618 14988,8645 15716,6862 15176,8654 15777,6226 11531,6755 11659,9189 15710,5095 15534,5903 15312,3516 15516,3718 14666,6747 16018,4831













Peramalan Beban Hari Libur Nasional Tahun 2010




































Fuzzy Type-1 2,622162 0,890346 0,805691 1,739171 2,606997 0,554791 0,210195 0,506451 1,039257 4,242736 0,066755 0,871146 1,653123 0,005477 1,27245





















Perbandingan Error Peramalan Beban Jangka Pendek Untuk Hari Libur Nasional Tahun 2010











Isra Mi'raj Idul Fitri I Idul Fitri II WafatnyaIsa Almasih
Kenaikan
Isa Almasih Natal Nyepi
Tahun Baru
Imlek Waisak
Ramalan 15255,14785 16309,51227 17581,04009 19432,40501 16768,747 16703,29883 11580,58448 12553,40416 18463,49751 16639,03317 17217,20358 15623,7134 16254,36594 17072,95016


















Peramalan Beban Hari Libur Nasional Tahun 2011












Isra Mi'raj Idul Fitri I Idul Fitri II WafatnyaIsa Almasih
Kenaikan
Isa Almasih Natal Nyepi
Tahun Baru
Imlek Waisak
Ramalan 15300,2504 16302,8356 17506,4291 19432,1205 16478,7072 16720,4446 11580,5845 12505,1243 18202,4046 16633,5026 17217,2036 15623,4477 16254,3659 17072,9502


















Peramalan Beban Hari Libur Nasional Tahun 2011





























Fuzzy Type-1 7,97811329 0,76308089 10,0396826 11,5074597 3,05277165 8,61028161 9,4347034 4,4351084 11,8796432 10,1903537 4,50502932 0,42883201 0,60262385 0,77293211 6,01432969
Interval Type-2


















Perbandingan Error Peramalan Beban Jangka Pendek Untuk Hari Libur Nasional Tahun 2011
















Ramalan 14012,4189 14941,90658 19423,36807 18228,58138 16496,48808 17672,85725 13139,53365 13195,99926 17300,12636 18229,21523 17874,91712 17954,61983 16380,01236 17349,60167















Peramalan Beban Hari Libur Nasional Tahun 2012
















Ramalan 14015,33593 14941,90658 19423,13891 18337,61166 16495,77942 17673,04735 13121,82774 13206,53629 17300,12636 18229,46888 17841,73537 17935,39543 16349,66742 17349,30929















Peramalan Beban Hari Libur Nasional Tahun 2012























Natal Nyepi TahunBaru Imlek Waisak MAPE
Fuzzy Type-1 0,818099526 1,157041379 11,26406637 3,913439558 0,41359442 0,442496424 0,269194273 1,603167096 0,904305413 0,157655675 1,128839439 2,474857796 1,129915186 0,91603843 1,899479356
Interval Type-2


















Perbandingan Error Peramalan Beban Jangka Pendek Untuk Hari Libur Nasional Tahun 2012
















Ramalan 15870,82315 17004,89124 19136,33939 19583,35866 18285,7928 18688,04606 13765,90776 14417,91615 19123,9585 19736,5441 18602,8731 17350,15621 17488,27038 19709,93252















Peramalan Beban Hari Libur Nasional Tahun 2013
















Ramalan 15870,82315 17093,65099 19071,94122 19583,11026 17989,68334 18816,80706 13754,86535 14413,33841 19123,81508 19818,3379 18602,73326 17349,97751 17488,35169 19700,24602















Peramalan Beban Hari Libur Nasional Tahun 2013












Isra Mi'raj Idul Fitri I Idul Fitri II WafatnyaIsa Almasih
Kenaikan
Isa Almasih Natal Nyepi
Tahun Baru
Imlek Waisak MAPE
Fuzzy Type-1 0,5755585892,0116904382,6077179270,546073129 0,11584205 2,0080433140,0805127192,5602230111,4372169040,8911112960,9537158117,332392184 2,16352235 5,61532803 2,064210554




















Perbandingan Error Peramalan Beban Jangka Pendek Untuk Hari Libur Nasional Tahun 2013
















Ramalan 16627,35286 16891,56861 21842,96323 19632,92551 19512,05213 20824,57442 14306,39202 14582,06756 20784,14859 20276,38292 19788,80586 19227,23717 18301,48665 20636,08852

















Peramalan Beban Hari Libur Nasional Tahun 2014
















Ramalan 16627,6963 16894,44766 21707,29686 19633,18494 19445,81857 20674,21065 14306,49555 14578,41395 20721,00551 20216,16497 19788,80586 19560,55087 18374,41564 20635,9122

















Peramalan Beban Hari Libur Nasional Tahun 2014












Isra Mi'raj Idul Fitri I Idul Fitri II WafatnyaIsa Almasih
Kenaikan
Isa Almasih Natal Nyepi
Tahun Baru
Imlek Waisak MAPE
Fuzzy Type-1 0,5541096728,5657214982,3778179850,0970613310,4481447940,66502838 0,558037680,0543690095,2681756022,6904884570,6961421580,1210017090,5083628520,1833775621,627702763





















Perbandingan Error Peramalan Beban Jangka Pendek Untuk Hari Libur Nasional Tahun 2014
(Studi Kasus Sistem Kelistrikan Jawa Bali)
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